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Worauf Firmen bei Leerstand
achten mussen

verwahrloste Firmengebdude stellen eine Brandgefahr dar

Immer wieder kommt es zu GroBbrénden in leerstehenden Firmengeb&uden.
Doch warum haufen sich derartige Brande und wie sollen Firmen vorgehen,
wenn sie Betriebsgelande oder einzelne Gebaude temporar stilllegen moéchten?

Leerstehende Gebaude gibt es in der deut-
schen Firmenlandschaft leider immer haufi-
ger. Was viele Menschen dabei nicht wissen:
Diese Gebaude sind potenziell sehr gefahrlich,
immer wieder kommt es hier zu GroBbrénden.
“Ich beobachte immer oOfter, dass leerste-
hende Biiros oder Fabrikhallen Feuer fan-
gen — mal ist es Vandalismus, oft genug sind
es aber auch tickende Zeitbomben”, sagt
Sicherheitsingenieur und Brandsch(tzer Do-
nato Muro. Die meisten Objekte seien sich
einfach selbst iiberlassen worden und daher
nicht auf die speziellen Bedingungen eines
Leerstands vorbereitet.

Leere Gebdude als
Brandgefahr

GroBbrande in leerstehenden Firmengebau-
den sind zwar immer ein Spektakel, allerdings
sind diese Ereignisse fiir die Umgebung und
die Einsatzkrifte sehr gefahrlich. Dass diese
Brande zuletzt vermehrt auftraten, hat einen
Grund: Immer haufiger legen Unternehmen
einzelne Standorte still, vernachlassigen dabei
allerdings die Absicherung der Gebaude —
schlieBlich meinen sie, nach Belieben mit
ihrem Eigentum verfahren zu konnen.

Dabei sollten sich die Betriebe jedoch bewusst-
machen, dass diese Feuer in 99 Prozent der
Fille auf Brandstiftung zurtickgehen. In einem
leerstehenden Gebaude ohne laufende Anlagen
oder ein- und ausgehende Kundschaft kann
an sich gar kein Brand auftreten —es ist schiicht
nichts vorhanden, dass selbststandig ein Feuer
auslosen konnte. Bei der anschlieBenden Un-
tersuchung dieser Brandereignisse in leerste-
henden Firmengebauden wird daher fast immer
Brandstiftung als Ursache festgestellt.

Autor

Donato Muro hat Kompetenzen in den
Bereichen Sicherheits- und Brand-
schutzingenieurwesen und in der Che-
mie. Zudem ist er studierter Jurist und
angehender Arbeitspsychologe.
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Rauch dringt aus dem Dachbereich eines
leerstehenden Gebdudes

Warum es zu Brdnden
kommt

Selten handelt es sich dabei gleich um einen
_heiBen Abbruch®, um an das Versicherungs-
geld zu kommen. Oft werden die leerstehen-
den Gebaude schon nach kurzer Zeit zum
Anziehungspunkt fur Jugendliche und Her-
anwachsende, die hier ihre Freizeit verbringen
und dabei auch mit Feuerzeugen hantieren
_ durch Kleine Feuer oder auch einen Ziga-
rettenstummel kénnen dann schnell Feuer
entstehen.

Doch vor allem in der kalten Jahreszeit konnen
die Gebaude auch Ziel von Obdachlosen wer-
den, was ebenfalls die Gefahr von Branden
weiter erhdht. Da diese Feuer in der Regel erst
spat entdeckt werden, kann bei der Alarmie-

rung der Feuerwehr ein kompletter Vollbrand
des Gelandes meist nicht mehr verhindert
werden — mit allen Folgen fiir die Umgebung.

Unternehmen sind in der
Pflicht

Um hier nicht Ziel hoher Schadenersatzforde-
rungen zu werden, sollten die Betriebe bei der
Stilllegung von Firmengebauden daher unbe-
dingt ihre Sicherungspflichten beachten. Soist
gesetzlich geregelt, dass die Gebaude nichtzu
einer Gefahr fiir die Offentlichkeit werden dur-
fen. Neben der regelmaBigen Inspektion und
Wartung des Gebaudes gehort dazu auch ein
Schutz des Gelandes vor Einbriichen und Van-
dalismus. Zwar handelt es sich dabei immer
um einen strafbaren Hausfriedensbruch, den-
noch darf ein einfaches Eindringen nicht mog-
lich sein. Dabei miissen je nach den konkreten
Gegebenheiten angemessene MaBnahmen
ergriffen werden —wozu auch die Beauftragung
eines eigenen Wachschutzes gehoren kann.
Werden diese Vorgaben durch ein Unterneh-
men nicht beachtet, kann es von den zustan-
digen Behdrden zunachst zur Sicherung und
als letzten Schritt zur Beseitigung des Gebau-
des verpflichtet werden. Der schlimmste Fall
wire jedoch ein Brand in der ungesicherten
Anlage — in diesem Falle blieben die Unterneh-
men unter Umstanden auf den Einsatzkosten
der Brandbekampfung und entstehender Fol-
geschaden in der Umgebung sitzen. Wer daher
rechtzeitige und ausreichende SchutzmaBnah-
men veranlasst, bleibt als Betriebsinhaber auf
der sicheren Seite.

Beachtung der allgemei-
nen Sicherungspflichten

Auch wenn diese Brande im Regelfall durch
menschliches Zutun entstehen, haben Unter-
nehmen dennoch die Pflicht zur Vermeidung
von Brandgefahren. Daher mlssen auch in

Ein Trupp der Feuerwehr
w Muss zundchst einen

s Zugang zum Brand-
obijekt schaffen.
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